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dat.: Postepowania prowadzonsgo w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Opracowanie  projekiu wykonawczego w tym specyfikaci sprzafowsj oraz Specyfikagi Technicznef
Wikonania i Odbiory Robdt { STWIOR )dia systemdw niskopradowych!
- owistienia efeldowego,
- elekfroakusycanego,
- diwigkowega systemu ostrzegawezegs ( D30 )
- widlao,
- transmisil danych,
- ceniralnego systemu sterowania [ BMS techniczny ),
- lelewizi preemystowe) [ COTV ),
= kantroli dastepu,
- sygralizacii wiamania i napadu,
- telefonii wewnelzng)
dostewa sprzety, instalzcia oraz wruchomienis w ramach projekiu prn. Utworzenie  Regionainego
Centrum Turysivkl Biznesowe) we Wrockawid”

W dniu 30.08,2009 . ziozane zostaly u Zamawiajacego zapytania do SIWEZ znak: Z8/PNFZ00/DIR,

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowiad publicznych (Dz. L.
7 2007 r. Mr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r, Mr 171 poz 1058) ponizej cytujemy pytania | jednoczesnie
przadstawiamy wyjasnienia — odpowiedzi Zamawiajacego:

| Zamawiajacy w wykazie oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé Wykonawey w celu
potwierdzenia spemnienia warunkow udziail w postepowaniy, pkt. % SIWZ nie wyszczegoinit
zataczenia do oferty wykazu oferowanego spragtu wraz 2 podaniem nazwy producenta, modelu oraz
iloéci. Brak takiego wymogu wobec \Wykonawcy nie umozliwia zaréwno Zamawiajgcemu jak
i Wykonawecom weryfikacje ofert: ofert konkurencii, kidre pod hastem "rownowazne” mogs zaoferowac
sprzet odbiegajacy od wymogdw SIWZ. Na chwile obecng Zamawiajgoy po otrzymaniu ofert nie ma
mozliwosci takie] wenyfikacji i problem moze wyniknaé dopiera przy podpisywanid  mowy badZ na
etapie realizacji 1 odbiordw, W zwigzku z powyzszym domagamy sie madyfikacji SIWZ 1 wymagania
dotaczenia do oferty wykazu sprzetu {analogicznega jak zat. nr & do Umowy) lub, na co SIWE jest
preygotowany- zataczenia wypeinionege "lepego kosztorysu”. YWhioskujemy o zmedyfikowanis SIWZ
w taki sposéh, aby obawiazkowym zatgeznikiem do oferty byt wymieniony wyzej wykaz oferowanego
sprzetu wraz z podaniem nazwy producenta, modelu oraz ilosci.

2 Wymiary urzadzenia giosnikowego ZG04-ZG09,ZG16-2G23, ZE27-Z(332 (zaftgeznik do SIWZ Cpis
techniczny, Tabela 549, 557) przedstawione W specyfikac] urzadze wynesza: 720mm, 270mm,
290mm (wysokose, szerokos¢, gitebokosc). Zaproponowana w SIWZ urzgdzenie Renkus-Heinz
PNE2/M2 jako spelnisjace wymagania. W rzeczywistosci urzadzenie o ma wigksze wymiary: 724mm,
273mm, 292mm (wysoko&e, szerokost, gtebokoss) - dane ze strony producenta, Czy Zamawigjacy
dopuszcza zastosowanie urzadzenia o podanych wymiarach przez producenta?

3, Specyfikacia tachniczna przetwornikow AD oznaczonych jako PACO1 PACOS oraz PACO4-PACOS
(zalgcznik do SIWZ: Opis techniczny, Tabela 5.40, 5.88) podaje wymiar gtebokosci urzadzenia
354mm. Urzadzeniem podanym przez Zamawiajacego jako spetniajace specyfikacie jest urzgdzenis
Yamaha ADSHR, ktérego glebokesé podawana przez producenta wynosi 35dmm Czy wymiar 354mm
jest parnyika, czy mozna zastosowad urzgdzenie o wymiarze 355mm?

4, Czuloéé przy zasilaniu Phanlom mikrofonow typu lavalier MB29~MB32 {zatacznik do SIWZ: Opis
techniczny, Tabela 5.18) w specyflkaci bedacej zatacznikiem do SIWZ wynosi w 8.3mViIPa,
Urzadzeniem podanym przez Zamawiajgcego jako speiniajace specyfikacie jest mikrofon Audic-
Technica ATS03aW. Preducent podaje crulosé 56mV/Pa. bedaca wartoScig mnigjszg niz
wymagana. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o mniejsze cZutosci?

Wrnclawskie Praedsiphivrstwo Tala Ludowa Spdtka 2 ograniccoeng odp owiedzialnodeiy
adres siedriby: ul. Wystawowa 1, 31-618 YWroclaw
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroclawia Fahryczne] Wydziat VI Gospodarcey KRS, wpis do Rejestru
Prredsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS D003 1000, wysokose kapitatu zakiadowego: 34.113.600 2,
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Crutoéd mikrofonow M13-M16 oraz M29~M32 (zalgcznik do SIWZ; Opis techniczny, Tabela 5.26,
5.76) w specyfikacji bedacej zalacznikiem do SIWZ, wynosi w 1,9mViPa. Urzadzeniem podanym
przez Zamawizjacego jako spetnizjace specyfikacie jest mikrofon Shure SMS8LC. Producent
podaje czulosé 1,85mV1Pa. Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycia mikrofondéw o czuioscl
podawane] przez producenta?

Specyfikacja techniczna nadajnikow typu body-pack NB25-NB36 oraz NB37-NB40 (zatacznik do
SIMWZ: Opis techniczny, Tabela 5.16, 569 podana przez Zamawiajacego zawiera parametry: typ
przetwornika, charakterystyka kierunkowoéci oraz czulost. Parametry te charakieryzujg mikrofony
2 nie nadajniki. Prosimy o podanie prawidtowych parametrow technicznych przy specyfikac)i
nadajnikow.

Czy wszystkie przewody wieloparowe zamieszczone w Kosztorysie Slepym przeznaczone sa do
wykorzystania w instalacji, czy tez Zamawiajgcy przewiduje wykorzystanie czesci z nich do
ewentualng] przyszie] rozbudowy systemu 1 czy w zwigzku z tym Zamawigjacy dopuszoza
wykorzystanie w instalacji systemu elekiroakustycznego mniejsze| liczby przewodow Qraz
przewcdow nieuwzglednionych w kosztorysie Slepym?

W pozycji 2.2.4 kosziorysu Slepego {dla systemu elekfroakustycznego) przedstawiono opis
_Mikrofon nagtowny do nadajnikéw NB9-NB16". Czy Zamawiajacy nie popeinit biedu i powinno by
"Mikrofon nagiowny do nadajnikdw NG3T -NB40"?

VW specyfikacji techniczrnej sal Konferencyjno - Bankistowych, zamieszczona jest specyfikacia
techniczna mikrofonow typu lavalier (zalgcznik do SIWZ; Opis techniczny, Tab, 5.105)., jednak
mikrofony te nie 53 uwzglednions w kosztorysie slepym i opisie funkcjonalnym ww, sal. Czy
Zamawigjacy przewiduje wykorzystanie mikrofondw typu lavalier w salach Konterencyjno -
Bankietowych, jesli tak to, jaka ilosc?

10. Charakterystyka czestotliwosciowa wzmacniacza, mocy WMO1, WMO3, WMOS, WMO7, przedsta-

wiona w specyfikacji urzadzenia (zalgcznik do SIWZ: Opis techniczny, Tab. 5117} wynocsi
20 + 50 000 Hz. Zaproponowane w SIWZ urzadzenie YAMAHA PS5000S, jake speiniajace
specyfikacje techniczng, ma charakterystyke czestotliwosciows 10 .40 000 Hz - dane ze strony
producenta, Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o pasmie przenoszenia 10 +
40 000 Hz?

11, Wymiary urzadzen glosnikowych ZG37-ZG44 przedstawione w specyfikacji urzadzen (zatgrznik do

SIWZ: Opig techniczny, Tab. 5.119) wynosza 720mm, 270mm, 290mm (wysokosc, szerokosc,
glebokose). Faproponowans W SIWZ urzgdzenie Renkus-Helnz PNx 82M12, jako speiniajace
specyfikacie techniczng, ma wieksze wymiary: 724mm, 273mm, 292mm (wysokosé, szerokosc,
glebokosc) - dane ze strony producenta, Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzenia
o wiekszych wymiarach? Ponadto w specyfikacji urzgdzenie to opisane jest jawo "akbywne
dwudrozng’, jednak ze schematu elektroakustycznego wynika, iz urzadzenie to musi byc
zestawem pasywnym, dodatkowo, proponowane urzadzenie PNX 8212 jest urzgdzeniem
pasywnym. Czy Zamawizjgcy dopuszeza zastosowanie urzgdzenia pasywnego?

12. Waga stuchawek tumacza $TL01 - STLO3 przedstawiona w specyfikacii urzadzen (zatgoznik do

SIWZ: Opis techniczny, Tab. 5,58) wynosi <78g. Zaproponowans w SIWZ urzadzenie BOSCH LBB
8095/30, jako spehnizjace specyfikacie techniczng, ma wiskszg wage, rowng 1239 - dane ze strony
producenta, Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o wigksze] wadze?

13, Waga stacji mikrofonowe] siclowej dla przewodniczacego do systemu dyskusyjnego MSPOT

przedstawiona w specyfikac) urzadzen (zatacznik do SIWZ: Opis techniczny, Tab. 5.62) wynosi
<0,8kg. Zaproponowane w SIWZ urzgdzenie BOSCH LBB 3331/50, jako speiniajgce specyfikacle
techniczna, ma wieksza wage, réwna 1kg - dane ze strony producenta. Czy Zamawiajgoy
dopuszoza zastosowanie urzgdzenia o wigkszej wadze?

14.\Waga stacji mikrofonows] stolowej dla uczestnika do systemu dyskusyjnege MSUD1 - MSUOY

orzedstawiona w specyfikacji urzadzen (zatacznik do SIWZ: Opis techniczny, Tab. 5.83) wynosi
=(3,9kg. Zaproponowane w SIWZ urzadzenie BOSCH LBB 3330/50, jako speiniajgce specyfikacje
techniczna, ma wiekszg wage, réwna 1kg - dane ze strony producenta. Czy Zamawizjacy
dopuszcza zastosowanie urzadzenia o wicksze] wadze?

15. Z uwagi na to, ze cze$é urzadzen nie jest juz produkowanych i dostepne sg juz nowsze wersje,

czy Inwestor wyraza zgode na zamiang ponizszych typw urzadzen na urzadzenia zamienne:

Wroclawskic Preedsicbiorstwo Tlnla Ludowa Spatka = ograniczong odpowicdsialnedel
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-poz 1.7, 1.8 kosztorysu - nie ma juz oprogramowania GALAXY GOLD | ALARM MONITORING -
zamiast tego jest Galaxy Remote Servicing Suite,

-poz. 1.4, - nie ma klawiatur CPO27 - jest migjsce CPO37,

-poz, 1.13 - nie ma czujek dualnych M 915LX —sa IM315AM.

16. Z. uwagi na to, ze kamery Megapixelowe {8szt} sa dwuobisktywowe 0§ obickbywow wpoz.1.2
kosztorysu slepego dla systemu GCTY jest za mala (8szl) - nalezy przewidziet jeszcze 8 szt do
tacznej ilosci 16 szt. Czy Inwestor wyraza zgodg na poprawienie pozycji kosziorysu z: 8szt na
18szt?

17. UPS 9125 (poz. 1.22 kosztorysu slepego, system CCTV) nie jest juz dostgony, Jego migjsce
zajat zasilacz 9130RM, Czy Inwestor wyraza zgodg na zamiang?

18 Czy w specyfikacji technicznej urzadzen transmisji danych, switche szkislstows i swilche
pomocnicze powinny speiniaé protokot redundanc)i MRP (IEC-ring), o klorym mowa W opisie
funkcjonalnym dla systemu transmisji danych?

19, W SIWZ pkt [V "Opis warunkéw udzialu w postepowaniu [ ...] w ust. 3b) Zamawiajacy wymaga
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzalnoscl w zakresie prowadzong| dziatalnosci na
kwote nie mniejsza niz 7.000.000,00 ziotych, Jednakze w zat. nr 6 do SIWZ "Umowa nr
ZPIPN/T/2009/DIR (Proiekt) w §7 ust. 7 zobowigzuje Wykonawce do posiadania polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej | zawodowej { ... }'. Prosimy o wyjasnienie
i doprecyzowanie, jaka polise wymaga Zamawiajacy i dlaczego Umowa (Projekt) jest
rozszerzona w stosunku do wymagan okreslonych podstawowym SIWZ?

Odpowied? Zamawiajaceqo;

Ad 1 Zamawiajacy informuje, iz wykaz specyfikacji sprzetowej nie jest dokumentam spetniajgoym
kryterium udziaty w postepowaniu, Zasadg przyjete przez Zamawiajgcego w SIWZ jest
sporzadzenie oferty cenowe] uwzgledniajgce] zakres zamowisnia okreslony w SIWZ - 111,45,
Zgodnie z powyzszym po stronie Wykonawcy pozostaje przyjecie do kalkulacji cenowe]
sprzety, urzadzen | materiatow spelniajacych wymagania opisane w SPWZ- 1. 4. W realizacji
przedmioty zamdwienia Wykonawca ma obowiazek zastosowac preyiety do kalkulac)i cenowe
sprzet, urzadzenia | materiaty odpowiadajace projektowi budowlanemu bedacy zatgcznikiem
nr 1 do SIWZ. Projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ w § 6 ust. 4 opisuje zakres
opracowania projektowego (projekiu wykonawczego) | bedzie przedmiotem odrebnego
odbioru, zgodnie z § 3 ust. 112, § 4 ust.2 ppkt a) projekiu umaowy.

Ad. 2 Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia glosnikowego ZG04-2G03, ZG16-26G23, ZG27-2G32
o wymiarach od 720x270x290 mm do 724x273x292 mm.

Ad. 3 Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenia PACO1-PACO3 o gigbokosci od 354 mm do 355 mm.
Ad. 4 Dopuszcza sie zastosowanie mikrofonu o czulosci od 5.3 m\WPa do 5,6mviFa.

Ad. 5 Dopuszeza sie zastosowanie mikrofonu o czutosci od 1,90 mV/iPa dot1,85 mViPa.

Ad 6 Zapisy pierwszych trzech wierszy Tab.5.16 (typ przetwornika, charakterystyka kierunkowoscl,

czulodci) nie dotyeza nadajnika lecz mikrofonu.

Ad. 7 Wszystkie przewody zamieszczone w kosztorysie slepym sg przewidziane do wykorzystania
instalacji. Nie przewiduje sie zadngj ich czesci do ewentualne] przysziej rozbudowy systemu.
Podane w projekcie budowlanym ilosci sg wartosciami szacunkowymi. ktdre powinny
wystarczyé do zrealizowania systemow zgodnie z projektem. Oferent w projekcie
wykonawczym bedzie mogt precyzyjnie okreslic jlosc okablowania, przy czym jakosg,
standardy oraz nadmiernosé okablowania nie moga byé nizsze niz te okreslone w projekcis
budowlanym,

Ad. 8 Zamawiajgcy zmienia zapis w pozycji 2.2.4 kosztorysu Slepego Jmikrofon naglowny dia
nadajnikéw NB2-NB18*, na .mikrofon nagtowny do nadajnikow NB37-NB40™
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Ad 8§ Zamawiajgoy nie przewiduje wykorzystania mikrofonaw typu lavalier w salach Konferencyjno-
Bankietowych.

Ad. 10 Podane w specyfikacji technicznej(Tab. 5.117) wymagania wzgledem charakierystyki
czestotliwosciows] sa zgodne z dokumentacjg techniczng producenta przykiadowego
urzadzenia spetniajgeego specyfikacje wynosi 20Hz — 50kHz.

Ad. 11 W tab. 5.119 podane sg parametry urzadzenia glosnikowego pasywnego, co jest zgodne z
intenciami projektantéw. W SIWZ jest  aktywne dwudrozne®, powinno by Jpasywne
dwudrazne’. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenia glosnikowega ZG37-2G44 o wymiarach
od T20x270x2890mm doT 24x27 3x292mm.

Ad. 12 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sluchawek STLOT - STELOZ 0 masie od 78g do 1289g;
Ad. 13 Zamawisjgey dopuszeza zastosowanie stacji mikrofonowe] MSP01 o masie od 0,8kg do kg

Ad. 14 Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie stacji mikrofonowej MSUG-MSUOT o masie od 0 9kg
do kg

Ad 15 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen, ktére s3 nastepcami modeli podanych | jako
przykiadowe spelniajace specyfikacje techniczng , pod warunkiem, ze parametry funkcjonalne
i techniczne beda nie gorsze od wartosci okreglonych w projekeie budowlanym:

Ad. 16 W zapisie projektu budowlanego jest 8 szt obiektywdw, powinno byt 8 kpl. Obisktywdw.

Ad. 17 Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen, kidre sa nastepcami modeli podanych, jako
przykiadowe speiniaiace specyfikacie techniczng, pod warunkiem, ze ich parametry
funkejonalne i techniczne beda nie gorsze od wartosci ckreslonych w projekcie budowlanym;

Ad. 18 Protokot redundancii MRP (IEC-ring) jest wymagany,
Ad. 19 Ubezpieczenia dotyczg

1. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzone dziztalnosci
w wysokoscl 7.000.000,00-( siedmiu miliondw ziotych) opisane w rozdziale W pkt. SIWZ
jest wymogiem procedury przetargowe] ff. udokumentowaniem warunku  udzisty
w postepowaniu przetargowym dotyczacym znajdowania sig w sytuacji ekonomiczng
i finansowsj zapewniajacej wykonanie zamawienia.( Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2008r. z péiniejszymi zmianami)- obowigzuje wszystkich
Wiykonawecow i jest sprawdzana przy ofwarciy ofert.

2. ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilnej | zawodowe] opisane w projekcie Umowy
(Zatgcznik nr 6.) dotyczy tylko firmy wybranej w przetargu i zostanie dofgczone do
podpisane] umowy.

Integraina czescig SIWZ sg wszystkie jej zalaczniki. .
’ : o PROKURENT PROKURENT
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